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LACUNZA

PRESENTACION DEL APARATO

Lacunza le felicita por su eleccion.
Certificada bajo la Norma ISO 9001, Lacunza garantiza la calidad de sus aparatos y se
compromete a satisfacer las necesidades de sus clientes.

Seguros de su saber hacer que le dan sus mas de 50 afios de experiencia, Lacunza utiliza
avanzadas tecnologias en el disefio y fabricacion de toda su gama de aparatos. Este
documento le ayudara a instalar y utilizar su aparato, en las mejores condiciones, para su
confort y seguridad.
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1. PRESENTACION DEL APARATO

Para obtener un funcionamiento 6ptimo del aparato, le aconsejamos lea detenidamente
este manual antes del primer encendido. Si surgiera algin problema o alguna duda, le
invitamos a que se ponga en contacto con su vendedor, que le asegurara la maxima
colaboracién.

Con el fin de mejorar el producto, el fabricante se reserva el derecho a aportar
modificaciones sin previo aviso a la actualizacién de esta publicacién.

Este aparato esta concebido para quemar madera con total seguridad.
ATENCION: Una instalacién defectuosa puede acarrear graves consecuencias.

Es imprescindible que la instalacion y mantenimiento periddico necesario sean efectuados por
un instalador autorizado siempre conforme a las especificaciones de las normativas aplicables
en cada pais y en este libro de instrucciones. En Espafa debera realizarlo un instalador con
carné profesional en instalaciones térmicas de edificios, perteneciente a una Empresa
Instaladora Autorizada, cumpliendo siempre con el RITE.

1.1. Caracteristicas generals

Unidad Etna 7TE
Aparato de funcionamiento - Intermitente
Clasificacién de equipo - Tipo B
Combustible preferido - l(\ﬁidnf;?j:g zrzosnozc;
Funcionalidad de calefaccion indirecta - Sl
Potencia nominal al ambiente (Directa) (Pnom) kw 8
Potencia nominal al agua (Indirecta) (Pwnom) lew
Potencia nominal (Prom + Pwnom) kw 3
E Rendimiento a Poom (' nom) % 82
5 Emision de CO al 13% 0, a Prom (COnom) mg/m? 1472
o Emision de NO, al 13% 0;a Prom (NOxnom) mg/m? 141
& | Emision de OGC al 13% 0, a Paom (0GCoom) mg/m? 95
?—DU Emision de particulas al 13% 0,a Prom (PMuom) mg/m3 34
@ | Tiro minimo a Poom {Paom) Pa 12
fu Temperatura de salida de humos a Pyom (Taom) °C 188
Intervalo de recarga de lefia @ Pnom h 1
Caudal de humos a Pnom g/s 14.5
Consumo lefia (haya) a Pyom kg/h 3.9
Clase de temperatura de la chimenea - T400
Temperatura de servicio maxima admisible agua °C 90
Presién maxima de servicio del agua Bar 2
Volumen de la paila L 7.5
Dimensiones del hogar de combustién
Anchura mm 235
Fondo mm 425
Altura atil mm 200
Dimensiones de los lefios cm 40
Volumen de calefaccién (45W/m?3) a Poom m? 289
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Dimensiones utiles del horno

Tipo de control de potencia calorifica/de temperatura interior

Anchura mm 432
Fondo mm 380
Altura atil mm 390
Volumen del cenicero L 6
Peso kg 250
Diametro salida de humos (dout) mm 150
Un solo nivel sin control de

temperatura interior

Clase de eficiencia energética - A+
indice de Eficiencia Energética (EEI) - 109
Eficiencia Energética Estacional de calefaccién de espacios (' ) % 72

Nota:

Los valores indicados en el cuadro anterior se basan en los ensayos efectuados

siguiendo la norma EN-16510, con troncos de haya con no mas de un 18% de humedad y la

depresion indicada en cada caso.

Atencion: este aparato esta disefiado y preparado para trabajar con los combustibles, el grado
de humedad del combustible, las cargas de combustible, los intervalos de carga del
combustible, el tiro de chimenea y la forma de instalacién, indicados en este Libro de
Instrucciones. El no respetarlo, puede acarrear problemas en el aparato (de deterioro, de
longevidad, etc.) que no seran respondidos por la garantia de Lacunza.
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Figura n°1 - Dimensiones en mm del aparato ETNA 7T E

A: casquillo de IDA de 1-1/2“ hembra
B: casquillo de RETORNO de 1-1/2" hembra
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2. INSTRUCCIONES PARA EL
INSTALADOR

INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR

2.1. Aviso para el instalador

Todos los reglamentos locales vy
nacionales incluidos todos los que hacen
referencia a normas nacionales y europeas
deben ser respetados en la instalacion del
aparato.

La instalacion del aparato debera
realizarla un instalador autorizado con
carné  profesional en instalaciones
térmicas de edificios, perteneciente a una
Empresa Instaladora Autorizada.

Un aparato mal instalado puede
originar graves incidentes (incendios,
generacion de gases nocivos, deterioro de
elementos préximos, etc.)

La responsabilidad de Lacunza se limita
al suministro del aparato, nunca a Ia
instalacion de éste.

2.2. El local de instalacion

2.2.1. Ventilacién del local

El aparato necesita un consumo de
oxigeno (aire) para su buen
funcionamiento. Debemos asegurar una
adecuada aportacion de este aire en la sala
donde esta colocado. Esta cantidad de
oxigeno, sera suplementaria al oxigeno
necesario para el consumo humano
(renovacion de aire).

Para asegurar una buena calidad del
aire que respiramos y evitar posibles
accidentes por elevadas concentraciones
de gases producto de la combustién
(principalmente diéxido y monéxido de
carbono), es absolutamente necesario vy
obligatorio  asegurar una  adecuada
renovacién del aire en la estancia en la que
se situa el aparato.

Para ello, debe asegurarse el
cumplimiento del Cédigo Técnico de la

Edificaciéon (CTE DB - HS3). Esta norma de
obligado cumplimiento indica que Ia
estancia debe disponer siempre, y cémo
minimo, de dos rejillas o aperturas
permanentes hacia el exterior para dicha
renovacidn del aire (una de admisién y otra
de extraccion).

Para la instalacién de sus aparatos,
Lacunza recomienda una seccién adicional
de estas aperturas. Estas dos rejillas
deberan estar situadas una en la parte
superior de la estancia (a menos de 30 cm
del techo) y la otra en la parte inferior (a
menos de 30 cm del nivel del suelo).
Ademas, las dos rejillas deben comunicar
obligatoriamente con la calle, para poder
renovar el aire de la estancia con aire
fresco.

Las rejillas de entrada de aire deben
estar colocadas de modo que no puedas
quedar bloqueadas 0 cerradas
accidentalmente.

La seccién minima que debe tener cada
una de las rejillas depende de la potencia
nominal del aparato, segin esta tabla:

Seccién adicional

Potencia del | minima de cada

aparato (kW) | una de las rejillas
(cm?)

P < 10kW 70
10<P<15 90
15<P<20 120
20<P <25 150
25<P<30 180
30<P<35 210

P> 35 240

I Max. 30 cm

=
MX. 30 cm

Figura n°2 - Esquema orientativo para
rejillas de ventilacién
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El aparato debe utilizarse siempre con
las puertas cerradas.

En las habitaciones equipadas de un
VMC (ventilacion mecanica controlada),
ésta aspira y renueva el aire ambiente; en
este caso la habitacién esta ligeramente
en depresidon y es necesario instalar una
toma de aire exterior, no obturable, de una
seccion al menos de 90 cm?.

2.2.2. Emplazamiento del aparato

Elegir un emplazamiento en Ia
habitacién que favorezca una buena
distribucion del aire caliente, tanto por
radiacion como por conveccion.

2.3. Montaje del aparato

2.3.1. Suelo

Asegurarse que la base sea capaz de
soportar la carga total constituida por el
aparato y su revestimiento.

Cuando el suelo (la base) sea
combustible, prever un aislamiento
adecuado.

2.3.2. Distancias de seguridad

Tomar nota de respetar las distancias
de instalacion del aparato con respecto a
materiales combustibles. Visto el aparato
de frente:

INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR

Distancia a
materiales
combustibles
(mm)

Desde el costado derecho 100
Desde el costado izquierdo 100
Desde la trasera 150
Desde el frente 700

Tener en cuenta que puede ser
necesario incluso proteger los materiales
no combustibles para evitar roturas,
deformaciones, etc., por exceso de
temperatura si el material no combustible
no esta preparado para soportar altas
temperaturas.

2.3.3. Controles anteriores a la puesta en
marcha

9 Verificar que los cristales no sufren
ninguna rotura o dafio.

9 Verificar que los pasos de humos
no se encuentran obstruidos por partes
de embalaje o de piezas sueltas.

1 Verificar que las juntas de
estanqueidad del circuito de evacuacion
de humos estan en perfecto estado.

9 Verificar que las puertas cierran
perfectamente.

9 Verificar que las piezas méviles se
encuentran instaladas en sus lugares
correspondientes.

2.3.4. Regulacién de altura y nivelado

Es muy importante que el aparato esté
perfectamente nivelado, tanto respecto al
plano horizontal como al vertical (utilizar
nivel de burbuja).

El aparato tiene patas regulables, que
nos permiten variar su altura.

La regulacién de la altura la haremos
con una llave fija de 1I9mm.

La regulacién de la altura la haremos
antes de colocar la cocina en su posicién
final.

Atencién, cuidado al mover o arrastrar
la cocina sobre el suelo, debemos tener en
cuenta que podriamos rayarlo si no
movemos la cocina con cuidado.

W —
Figura n°3 - Patas para la regulacién de la
altura del aparato
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2.3.5. Revestimiento

Es necesario asegurarse de que el
revestimiento del aparato no esta
constituido de materiales inflamables o
que se degraden con el efecto del calor
(papel pintado, moquetas, cerramientos a
base de materiales plasticos, Silestone,
etc.).

Si en el montaje, rodeamos la cocina en
su encimera con algin  material
constructivo (tipo marmol, ladrillos etc.),
debemos dejar una ranura minima de
4mm, para la dilatacién de la encimera de
la cocina.

2.3.6. Conexién al conducto de humos

Se efectuara la conexién del aparato a
la chimenea mediante tuberia especifica
para resistir a los productos de |Ia
combustién  (ej.  Inoxidable, chapa
esmaltada...)

Para la conexion del tubo de evacuacion
de humos con la brida de la salida de
humos, introduciremos el tubo en la brida
y sellaremos la junta con masilla o
cemento  refractario, para  hacerla
completamente estanca.

Es necesario que el instalador asegure
que el tubo conectado al aparato esté bien
sujeto y no tenga posibilidad de salirse de
su alojamiento (debido por ejemplo a las
dilataciones por temperatura...).

En caso de contar con encimera de
hierro fundido con salida superior, la salida
de humos se puede hacer desde la parte
superior o desde la parte trasera.

Para instalar la salida de humos trasera,
debemos quitar Ia pieza A y amarrar a la
trasera la brida salida de humos C, con dos
tornillos. En la encimera colocaremos la
tapa de fundicion B.

INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR

Figura n°5 - Esquema para salida de
humos trasera

Para instalar la salida de humos
superior, dejaremos colocada las pieza A
en su posicion (ya de fabrica) vy
colocaremos en la encimera la brida salida
de humos C, con dos tornillos y tuercas.
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Figura n°6 - Esquema para salida de
humos superior

2.4. El conducto de humos

El conducto de humos ha de cumplir Ia
normativa de instalacion de chimeneas en
vigor, actualmente la UNE 123001, Ia
EN15287y la EN 13384.

En  habitaciones equipadas de
Ventilacion Mecanica Controlada, la salida
de gases de ésta nunca debe conectarse al
conducto de evacuacién de humos.

El aparato debe colocarse en un
conducto de humos propio, nunca en un
conducto de humos que esté compartido
con otro aparato.

2.4.1. Caracteristicas del conducto de
humos

El conducto de humos debera ser de un
material adecuado para resistir los
productos de la combustién (E). acero
inoxidable, chapa esmaltada...)

Los aparatos calefactores (con paila)
requieren que la salida de humos sea de
tubo doble y aislado en la totalidad de la
instalacién, incluso en el interior de Ia
casa. Esto impide que los humos se enfrien
en exceso evitando revoques de humos,
condensaciones y falta de temperatura en
encimeray horno en las cocinas

INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR

En caso de contar con salida de humos
de obra, habra que entubarla y aislarla para
garantizar un correcto tiro.

El diametro del tubo ha de ser el mismo
que el diametro de la salida de humos del
aparato en toda su longitud, para
garantizar el correcto funcionamiento del
mismo.

El conducto ha de evitar, la entrada de
agua de lluvia.

El conducto debe estar limpio y ser
estanco en toda su longitud.

El conducto ha de tener una altura
minima de 6m, y el sombrerete no debe
obstaculizar |a libre salida de los humos.

Si el conducto tiene tendencia a
producir revoques, sera necesario instalar
un anti-revoques eficaz, un aspirador
estatico, un ventilador extractor de humos
o remodelar la chimenea.

Nunca se instalaran codos de 90°
exceptuando el de salida en cocinas,
debido a la gran pérdida de tiro que
generan y se minimizara en lo posible el
uso de codos de 45°. Cada codo de 45°
equivale a reducir 0.5m de longitud de
tubo de la chimenea. Tampoco se
instalaran tramos de conducto en
horizontal, reducen enormemente el tiro.

El aparato ha sido disefiado para
trabajar en unas condiciones de tiro
controladas. El aparato debe trabajar a una
depresién de chimenea de entre 12Pa vy
15Pa. Para asegurar este tiro, se debe
instalar en el conducto de humos un
moderador de tiro automatico. El
funcionamiento a tiro descontrolado
puede generar rapidos deterioros en el
aparato, que no seran cubiertos por la
garantia.

El conducto de humos no debe
descansar su peso sobre el aparato, esto
podria dafiar la encimera.

Ha de tenerse en cuenta que se pueden
alcanzar altas temperaturas en el conducto
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de humos por lo que es imprescindible
aumentar el aislamiento en los tramos en
los que haya material combustible (vigas
de madera, muebles, etc.). Puede ser
necesario incluso proteger el material no
combustible  para  evitar  roturas,
deformaciones, etc.,, por exceso de
temperatura si el material no combustible
no esta preparado para soportar altas
temperaturas.

El conducto de humos debe permitir la
limpieza del mismo sin dejar tramos
inaccesibles para su limpieza.

2.4.2. Remate final del conducto de
humos

La norma UNE 123001 obliga a que la
terminacion del conducto de humos se
realice de la siguiente manera para su
correcto funcionamiento:

El remate de la chimenea debe situarse
a mas de Tm por encima de la cubierta, de
la cumbrera del tejado o de cualquier
obstaculo situado en el tejado.

>1m

|< 20°

>1m

> 20°
b

INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR

[>1m

A

Figura n°7 - Distancias desde el remate
hasta la cumbrera del tejado

El remate debe elevarse mas de 1m
por encima de la parte mas alta de
cualquier edificacion u obstaculo situado
en un radio inferior a 10m respecto de la
salida de la chimenea.

<10m

Figura n°8 - Distancias desde el remate
hasta objetos a menos de 10m

El remate debe situarse simplemente
por encima de cualquier edificacion u
obstaculo situado en un radio de entre 10m
y 20m respecto a la salida de la chimenea.
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Figura n°8 - Distancias desde el remate
hasta objetos entre 10 y 20m

2.5. Instalacioén hidraulica

INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR

iIMPORTANTE!

Lacunza Kalor Group no se hace
responsable de dafios derivados de
conexiones erradas o realizadas por

personal no cualificado. La conexion del
aparato al circuito de calefaccién y el
montaje del mismo debe hacerse
exclusivamente por personal profesional
cualificado para ello.

Es indispensable conectar la instalacién
hidraulica y comprobar Ila perfecta
estanqueidad de la caldera, incluso con el
fuego encendido, antes de realizar el
revestimiento del aparato. La instalacion
hidraulica de debe disponer de los
componentes de seguridad apropiados
para evitar posibles accidentes durante el
uso del aparato. Si no se respetan las
disposiciones de instalacion, la garantia
del producto vence y se excluye a Lacunza
Kalor Group de toda responsabilidad
relacionada con dafios a personas 0 c0sas.

Dado lo expuesto previamente, Lacunza
Kalor Group declina toda responsabilidad
sobre la posible rotura del revestimiento
en caso de que no se hayan realizado las
comprobaciones obligatorias previas de
funcionamiento.

2.5.1. Elementos obligatorios

En toda instalacién hidraulica donde
vaya colocado un aparato calefactor
Lacunza sera obligatorio contar con:

2.5.1.1. Vaso de expansion

Puede ser vaso de expansién abierto o
cerrado, en cualquiera de los casos el vaso
de expansién ha de ser capaz de absorber
el aumento del volumen de agua debido a
su calentamiento. Lacunza recomienda la
instalacién con vaso cerrado, con ello el
fluido del circuito no esta en contacto con
la atmésfera y se reducen mucho los
problemas de oxidacion.

2.5.1.2. Valvula descarga térmica

Indiferentemente del  vaso de
expansion seleccionado es necesaria la
instalacién de una descarga térmica tarada
en 97°C. El bulbo que comanda la valvula
ha de estar instalado en el punto mas
caliente de la instalacion, es decir, en la
salida de agua caliente del aparato
calefactor. Respetar las indicaciones del
manual de la valvula.

Esta valvula esta comprobada
unitariamente por el fabricante, quien
asegura su estanqueidad al ser colocada. Si
una vez haya actuado, gotea agua, este
goteo sera debido a un exceso de
temperatura del agua que haya podido
deformar la junta o a alguna impureza que
se haya incrustado en la junta. Estos
motivos no estan cubiertos por la garantia
de la valvula.

2.5.1.3. Valvula descarga de presion

De haber seleccionado un vaso de
expansion cerrado, es necesario instalar
una valvula de descarga de presion tarada
a 3bar que impida que la presion exceda de
éste valor. Respetar las indicaciones del
manual de la valvula.
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2.5.1.4. Llenado automatico

El llenado automatico debe estar
regulado a 1,2bar en caso de haber
montado un vaso de expansion cerrado, y
de haber seleccionado un vaso de
expansion abierto el llenado debera
funcionar con un sistema tipo boya que
permita la entrada de agua de red en
cuanto el nivel de agua baje de su altura
correspondiente.

Este llenado automatico debera
instalarse de manera que permita su
actuacién en cualquier momento, por lo
que nunca podra cerrarse manualmente.

2.5.1.5. Bomba circuladora

Es necesario instalar una bomba
circuladora que haga fluir el agua por toda
la instalaciéon hidraulica. Se recomienda
instalarla en el retorno de la paila.

2.5.1.6. Termostato de activacion /
desactivacion bomba

La bomba circuladora ha de ser
comandada por un termostato que haga
gue la bomba entre en funcionamiento
cuando el agua del aparato calefactor haya
llegado a los 50°C y la desactive cuando
descienda del mismo valor. Este
termostato ha de estar colocado en Ia
misma salida de agua caliente del aparato.

2.5.1.7. Sistema anti-condensacion

El circuito de calefaccién ha de contar
con un sistema anti-condensacion que
garantice que el agua de retorno entra en
el aparato calefactor a una temperatura
superior a los 55°C.

2.5.1.8. Purgadores automaticos

En las zonas mas altas de la instalacién
y en las zonas susceptibles de acumulacion
de aire se instalaran tantos purgadores
COMO Sean necesarios.

INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR

2.5.1.9. Llave de vaciado del circuito

El circuito debera tener en su punto
mas bajo, una llave para vaciar el circuito.

2.5.1.10. Disipacién de exceso de calor

El circuito debera contar con un medio
para la disipacion de un exceso de calor en
la paila, como por ejemplo un radiador de
“fuga de calor”, la valvula de descarga
térmica...

Serd obligatorio seguir las instrucciones del
fabricante de cada uno de los elementos
anteriormente citados.

Se recomienda instalar un filtro en la
entrada de agua de red para evitar la
entrada de impurezas y objetos extrarios
en el circuito hidraulico.

A la hora de instalar un aparato
calefactor Lacunza, estan disponibles en
catalogo varios kits de conexion que
incorporan la mayoria de estos elementos,
facilitando su montaje y mantenimiento.

2.5.2. Relacion entre la potencia del
aparato calefactor y la potencia
instalada en radiadores

Es de vital importancia que Ia relacién
entre la potencia térmica nominal al agua
que genera el aparato y la potencia
instalada en radiadores sea la adecuada.
De lo contrario nos podemos encontrar con
dos casos:

La potencia nominal del aparato es
muy superior a la instalada

Con una menor carga de combustible de
la carga nominal podremos calentar toda la
instalacién hidraulica, pero no llegaremos
a la temperatura de humos minima
necesaria, pudiendo tener revoques de
humos, condensaciones y problemas de
calentamiento de encimera y horno en
cocinas, mientras que de realizar cargas
nominales la instalacién no sera capaz de
absorber toda la potencia generada
haciendo saltar las valvulas de seguridad.
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La potencia nominal del aparato es
muy inferior a la instalada.

El aparato se vera obligado a trabajar
siempre en rangos altos y nunca sera capaz
de calentar la instalacién, enfriandose asi
el hogar causando una mala combustién,
con el consiguiente problema de humos vy
condensaciones.

A modo de ejemplo, una
columna/elemento de radiador estandar
con una distancia entre ejes de 60cm,
tiene una potencia térmica AT50°C de
143W/elemento. Por lo que una instalacién
que cuente con 100 elementos de 60cm de
distancia entre ejes tendra una potencia
instalada total de 14.3kW.

En el ejemplo anterior no se han tenido
en cuenta posibles pérdidas de
temperatura causados por un mal
aislamiento de los tubos conductores del
agua del circuito, ya que se presuponen
bien aislados. Si su instalacién no cuenta
con ellos aislados, deberan ser tenidos en
cuenta en los calculos.

2.5.3. KIT COMBI Y BASIC. Instalacién
aparato calefactor y una caldera de
gas/gasoil

A Ia hora de realizar la instalacion de un
aparato calefactor Lacunza en una
instalacién hidraulica en la que vaya a
compartir instalaciéon con una caldera de
gas/gasoil, Lacunza cuenta con un sistema
que dispone de la mayoria de elementos
necesarios para realizar la conexion, para
automatizar e independizar ambos
sistemas.

2.5.4. Comprobacion de la estanqueidad
de la instalacion

La estanqueidad de la paila del aparato
ha sido comprobada en fabrica a 3.5bar de
presién. Para comprobar la estanqueidad
de la instalacién hidraulica nunca conectar
el aparato al circuito, y de realizarlo nunca
comprobar con presiones superiores a 3bar

INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR

de presion. Lacunza no respondera de las
consecuencias en este caso.

Trabajar con el aparato sin revestir
durante 15 dias para asegurar la no
existencia de fugas en las conexiones al

aparato calefactor.

2.5.5. Conexiones de la paila al circuito
de calefaccion

Presién de trabajo hidraulico de 1.2bar.

Siempre ha de realizarse la entrada de
agua fria al aparato (retorno) por la parte
inferior y la salida del agua caliente hacia
el circuito de calefaccién (ida) por la parte
superior.

= Ao
g =

Figura n°10 - Conexién incorrecta (izda.) y
conexion correcta (dcha.)

Racores de conexion de ida y retorno de
la paila:

M Conexioén (1): racor hembra de
1-2" para la salida del agua
caliente hacia el circuito de
calefaccion (IDA).

M Conexi6én (2): racor hembra de
1-2" para la entrada de agua
fria al aparato (RETORNO).
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2.5.6. Corrosion electrolitica.

En toda instalacién hidraulica donde la
tuberia sea metalica, pero no de acero, se

recomienda colocar manguitos
electroliticos en la conexién de la tuberia
con la paila.

paila

Figura n°12 - Conexiones 1: IDA, 2: RETORNO
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2.5.7. Esquemas hidraulicos orientativos

Esquema 1
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Cuando el agua de la paila alcance los 50°C el termostato (1) hara funcionar la bomba
circuladora (10), hasta que la temperatura del agua descienda de dicha temperatura.

Hasta que la temperatura de retorno de radiadores (5) no supere los 55°C, la valvula anti-
condensacion (6) mezclara agua de la salida de la paila con agua de retorno de radiadores para
que su valor sea superior a 55°C, minimizando asi cualquier problema de condensaciones
ocasionado por la instalacién hidraulica. Una vez la temperatura de retorno de radiadores
supere los 55°C la valvula anti-condensacion dejara todo el paso de agua caliente a radiadores.

De existir cualquier problema de sobre-temperatura o sobre-presion, los elementos de
seguridad como la valvula de seguridad descarga térmica 97°C (2), valvula de seguridad
presion 3bar (3) y el llenado automatico (7) actuarian haciendo la instalacién segura.
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Cuando el agua de la paila alcance los 45°C el termostato (1) dara sefal al regulador
automatico (11) y este hara funcionar la bomba circuladora (10), hasta que la temperatura del
agua descienda de 43°C.

Hasta que la temperatura de retorno de radiadores (5) no supere los 55°C, la valvula anti-
condensacion (6) mezclara agua de la salida de la paila con agua de retorno de radiadores para
que su valor sea superior a 55°C, solucionando asi cualquier problema de condensaciones
ocasionado por la instalacion hidraulica. Una vez la temperatura de retorno de radiadores
supere los 55°C la valvula anti-condensacion dejara todo el paso de agua caliente a radiadores.

De existir cualquier problema de sobre-temperatura o sobre-presién, los elementos de
seguridad como la valvula de seguridad descarga térmica 97°C (2), valvula de seguridad
presion 3 bar (3) y el llenado automatico (7) actuarian haciendo la instalacién segura.

En este caso, los elementos dentro del rectangulo se suministran con el kit Basic. Dispone
también de sistema de proteccion anti-hielo y anti-bloqueo por falta de uso durante el verano.
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Esquema 3
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Cuando el agua de la paila alcance los 45°C el termostato (1) dara sefal al regulador
automatico (11) y este hara funcionar la bomba circuladora (10) de la paila, haciendo circular el
agua sin intercambiar calor con el circuito de radiadores a través del intercambiador de placas
(13), hasta que la temperatura del agua alcance los 55°C momento en el que el regulador
activara la bomba del circuito de radiadores, intercambiando ahora si calor en el
intercambiador de placas y haciendo llegar agua caliente a los radiadores.

Cuando la temperatura del agua de la paila descienda de 53°C, se parara la bomba de
radiadores, y por debajo de 43°C se parara la bomba de la paila.

Cuando se esta calentando radiadores con el aparato de lefia, el regulador electrénico del
kit Combi impide que la caldera de gas/gasoil entre en funcionamiento aunque haya demanda
por termostato, evitando mal gasto de combustible de la caldera. Una vez el agua del aparato
calefactor de lefia haya bajado de los 48°C, el regulador automatico vuelve a permitir que el
calentamiento de los radiadores se haga a través de la caldera de gas/gasoil.

De existir cualquier problema de sobre-temperatura o sobre-presion, los elementos de
seguridad como la valvula de seguridad descarga térmica 97°C (2), valvula de seguridad
presion 3 bar (3) y el llenado automatico (7) actuarian haciendo la instalacién segura.
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En este caso, los elementos dentro del rectangulo se suministran con el kit Combi. Dispone
también de sistema de proteccion anti-hielo y anti-bloqueo por falta de uso durante el verano.

Leyenda para los esquemas hidraulicos:
1Termostato arranque bomba 50°C
2 Valvula seguridad descarga térmica 97°C
3 Valvula seguridad descarga presién 3 bar
4 Purgador automatico
5 Radiadores / emisores de calor
6 Valvula anti-condensacion 55°C
7 Llenado automatico
8 Desagiie
9 Vaso expansion cerrado
10 Bomba circuladora
11 Regulador automatico
12 Anti-retorno
13 Intercambiador de placas

*Nota: la temperatura maxima de fluido que es capaz de soportar la valvula de descarga
térmica es de 110°C.
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3. INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCCIONES DE USO

El fabricante declina toda la
responsabilidad concerniente a los
deterioros de piezas causados por el mal
empleo de combustibles no recomendados
o por modificaciones efectuadas al aparato
o0 alainstalacién.

Utilizar dnicamente piezas de recambio
originales.

Todas las reglamentaciones locales,
incluidas las que hagan referencia a las
normas nacionales y europeas, han de
respetarse cuando se utiliza este aparato.

La difusién del calor se efectda por
radiacion y por conveccién, de la parte
frontal y exteriores del aparato.

Ademas, en caso de los aparatos
calefactores (con paila), otra gran parte de
la difusién del calor se efectda por
conduccion del aparato al fluido radiante,
gue sera el agua del circuito de calefaccién.

3.1. Combustibles

Este aparato no debe utilizarse como
un incinerador, no deben utilizarse
combustibles no recomendados.

I Utilizar troncos de madera seca
(maximo 16% de humedad), con al
menos 2 afios de corte, la resina lavada
y almacenados en un lugar abrigado y
ventilado.

I Utilizar maderas duras con alto
poder calorifico y buena produccién de
brasas.

9 Los troncos grandes deberan ser
cortados a la largura de uso antes de su
almacenaje. Los troncos deberan tener
un diametro maximo de 150mm.

9 Utilizar lefia muy picada nos
favorecera la potencia extraida de ellas,
pero también nos aumentara Ila
velocidad del combustible quemado.

Combustibles éptimos:

1 Haya.

Otros combustibles:

9 Roble, castafo, fresno, arce,
abedul, olmo, etc.

1 Las lefias de pino o eucalipto,
poseen una densidad baja y una llama
muy larga, y pueden provocar un
desgaste rapido de las piezas del
aparato.

9 El uso de lefias resinosas puede
incrementar la frecuencia de limpieza
del aparato y del conducto de salida de
humos.

Combustibles prohibidos:

9 Todo tipo de carbén vy
combustibles liquidos.

 «Madera verde» La madera verde o

hameda disminuye el rendimiento del
aparato y provoca el depésito de
hollines y alquitran en las paredes
internas del conducto de humos
produciendo su obstruccién

9 «Maderas recuperadas» La
combustiéon de maderas tratadas
(traviesas de  ferrocarril,  postes

telegraficos, contrachapados,
aglomerados, pallets, etc.) provoca
rapidamente la obstruccion de |Ia
instalacion (depésitos de hollines vy
alquitranes), deteriora el medio
ambiente (polucion, olores) y es la
causa de deformaciones del hogar por
sobrecalentamiento

1 Todo tipo de materiales que no
sean madera (plasticos, botes de espray
etc.) Nunca utilizar combustibles
liquidos.

9 Nunca use gasolina, combustible
de lamparas tipo gasolina, queroseno,
liquido de encender carbén, alcohol
etilico o liquidos similares para
encender o reencender el fuego en el
equipo. Mantenga todos estos liquidos
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bien apartados del equipo mientras el
mismo esté en uso. 5

La madera verde y madera reprocesada -
=

pueden provocar fuego en el conducto de 23

salida de humos. =

En este grafico, se puede ver Ia )
influencia de la humedad en el poder

calorifico de la lefia:
H%

Figura n°13 - Relacion entre humedad y
poder calorifico de la lefia.

3.2. Descripcién de los elementos del aparato

3.2.1. Elementos de funcionamiento

SxeYolclo
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Figura n°14 - Elementos de funcionamiento del aparato

: Manilla puerta hogar
: Manilla puerta horno
: Varilla tiro directo
C1cerrado
C2 abierto
: Termémetro horno
: Registro entrada aire primario
E1 cerrado (girar sentido horario)
E2 abierto (girar sentido anti horario)
: Registro entrada aire secundario
F1 abierto (desplazar hacia dcha.)
F2 cerrado (desplazar hacia izda.)
: Entrada aire doble combustion

: Portezuela para limpieza



NV

LACUNZA

3.2.2. Cajones

La cocina puede llevar un cajon en su
parte inferior. Nunca introducir
materiales combustibles.

3.2.3. Méddulos laterales de aislamiento

Los modulos laterales de aislamiento
son un accesorio que puede llevar la
cocina, que conjugan una estética frontal
en conjuncién con la de la cocina y realizan
la labor de aislamiento hacia los muebles
que colocaremos a los lados de la cocina.

El médulo es una pieza que se puede
utilizar a ambos lados de la cocina, pero
para ello, deberemos asegurarnos de que el
aislante interior que lleva, se coloca en
contacto al mueble que rodea a la cocina.

Los modulos laterales de aislamiento,
asi como la cocina, poseen dos patas
regulables en altura.

En los modelos de cocinas calefactora,
la entrada salida de los tubos de
calefaccion a la paila, nos pueden dificultar
la colocacién de estos modulos aislantes.
En este caso, existen unos modulos
laterales de aislamiento especificos.

Figura n°15 - Médulo aislante

INSTRUCCIONES DE USO

3.3. Encendido

Utilizar el aparato en tiempos calidos
(dias calurosos, primeras horas de la tarde
de dias soleados) puede generar problemas
de encendido y de tiro.

Ciertas condiciones climatolégicas
como la niebla, el hielo, la humedad que
entra en el conducto de evacuacién de
humos etc. pueden impedir un tiro
suficiente del conducto de humos vy
pueden originar asfixias.

Seguir los siguientes pasos con el fin de
obtener un encendido satisfactorio.

9 Abrir la puerta hogar y abrir al
maximo todos los Registros entrada de
aire al hogar.

I Abrir la varilla tiro directo durante
unos 15 minutos, hasta que el conducto
de humos se caliente.

9 Introducir papel o una pastilla de
encendido y algunas astillas de madera
en el hogar.

9 Encender el papel o la pastilla de
encendido.

1 Dejar la puerta sin cerrar del todo,

dos o tres dedos durante unos 15
minutos, hasta que el cristal se
caliente.

1 El primer encendido, debe ser
suave, para permitir a las diferentes
piezas que componen el aparato
dilatarse y secarse.

Atencién: En el primer encendido, el
aparato puede producir humo y olor. No se
alarme y abra alguna ventana al exterior
para que se airee la habitacion durante las
primeras horas de funcionamiento.

En el caso que observe agua alrededor
del aparato, ésta es producida por la
condensacion de la humedad de Ia lefia al
prender el fuego. Esta condensacién cesara
al cabo de tres o cuatro encendidos cuando
el aparato se adapte a su conducto de
humos. En caso contrario deberemos
revisar el tiro del conducto de humos
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(longitud vy diametro de chimenea,
aislamiento de chimenea, estanqueidad) o
la humedad de la lefia utilizada.

Si la condensacion entra en contacto
con el esmalte, limpie y seque
inmediatamente el esmalte con un trapo,
para evitar posibles pérdidas de brillo en el
mismo.

3.4. Seguridad

No esta  permitido  almacenar
materiales combustibles bajo el aparato.

3.5. Carga del combustible

Para la carga del combustible, abrir
suavemente |a puerta de carga, evitando la
entrada repentina de aire al hogar.
Haciendo esto, evitaremos la salida de
humos hacia la habitacion en la que se
encuentre instalado el aparato. En
encimeras de fundicién, podremos hacer
también la carga por las arandelas.

Realizar esta operacion con el guante,
para evitar quemaduras en las manos.

El intervalo de carga minimo para una
potencia calorifica nominal es de 60
minutos.

Realizar siempre cargas nominales (ver
tabla del apartado 1.1).

La altura maxima de la carga sera un
tercio de altura del hogar,
aproximadamente.

Para una combustién minima (por
ejemplo, durante la noche) utilizar troncos
mas gruesos.

Una vez cargado el hogar cerrar la
puerta de carga.

3.6. Funcionamiento

El aparato debera funcionar con las
puertas cerradas vy la varilla del tiro directo
cerrada.

Registro de entrada de aire primario

INSTRUCCIONES DE USO

Abriendo este registro, introducimos
aire a la camara de combustién por la
parrilla.

Registro de entrada de aire
secundario

Abriendo este registro, introducimos
aire a la camara de combustién por la parte
superior de |a puerta del hogar.

IMPORTANTE: Manteniendo abierto este
registro secundario, retrasaremos el
ensuciamiento del cristal del hogar.

Entrada de aire de doble combustion

Este aparato tiene la entrada de Aire
Doble Combustién por los agujeros de la
trasera del hogar, libre, no regulable.

Introducimos aire en la llama de la
combustion, generando asi una
combustién mas eficaz y menos
contaminante, ya que realizamos una post
combustién quemando las particulas
inquemadas en la primera combustion. De
esta manera aumentamos el rendimiento
del aparato y reducimos las emisiones.

ATENCION: Al estar sometido a grandes
cambios de temperatura, el aparato puede
producir ruidos durante su
funcionamiento. Estos ruidos son
causados por efecto natural de la
dilatacién/contraccion de los componentes
del aparato. No se alarme ante tales
ruidos.

Para obtener una potencia maxima,
abriremos todos los registros de entrada
de aire al hogar y para obtener una
potencia minima deberemos tender a
cerrarlos. Para un uso normal, se aconseja
cerrar el Registro Primario y tener abierto
el Secundario.

En equipos de clase B o BE (sin
conduccién de aire de combustién desde la
calle), en los momentos de no utilizacién
del aparato, el conjunto aparato-conducto
de humos puede suponer una via de
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escape de calor a la calle. Cuando no se
esté utilizando el aparato, se aconseja
dejar los registros de entrada de aire a la
camara de combustién cerrados para
minimizar estas pérdidas energéticas.

3.7. Retirada de la ceniza

Después de un uso continuado del
aparato, es imprescindible extraer la ceniza
del hogar. Extraer el cajén cenicero en frio,
o ayudandonos de algln elemento para no
guemarnos (guante).

Nunca se deben tirar las brasas
calientes a la basura.

Accedemos al cenicero abriendo Ila
puerta del aparato.

jAtencién! jMuy importante volver a
colocar el cajén cenicero en su alojamiento
de la base del hogar tras vaciar las cenizas,
antes de comenzar de nuevo a hacer fuego!

3.8. Instrucciones para cocinar

El aparato nos ofrece la posibilidad de
cocinar en la encimera y en el horno.
3.8.1. Cocinar en el horno

Seguir las indicaciones de la siguiente
tabla:

INSTRUCCIONES DE USO

durar dos horas, el termémetro nos
indicara un valor por debajo del real que
existe en el horno (debido a la inercia
térmica de la masa de fundicion).

El horno inoxidable posee en la parte
trasera una escotilla que podremos abrir
cuando queramos limpiar el hollin
acumulado en la salida de humos de la
cocina. Asi tendremos un acceso muy facil
para la limpieza de esta zona (ver el
apartado de Mantenimiento).

Figura n°16 - Escotilla de la parte trasera
del horno

3.8.2. Cocinar en la encimera

Seguir las indicaciones de la siguiente
tabla:

Potencia Potencia

Min. Max.
Tiro Directo Cerrado Cerrado
Registro Primario Cerrado Abierto
Registro Secundario Cerrado Abierto

Potencia Potencia

Min. Max.
Tiro Directo Cerrado Cerrado
Registro Primario Cerrado Abierto
Registro Secundario Cerrado Abierto

En el horno van dos bandejas, una ciega
y otra de rejillas.

El termémetro del horno, nos da una
medida aproximada de la temperatura que
tenemos dentro. Si bien, en el periodo de
calentamiento del aparato, que puede

La zona o6ptima de la encimera para
cocinar es la parte colocada sobre el hogar
de combustion de la cocina. La parte sobre
horno de la encimera, la utilizaremos para
mantener calientes los alimentos.
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3.8.2.1. Encimera vitroceramica

Nunca colocaremos sobre el cristal
vitroceramico caliente, ningln recipiente
de aluminio. Tampoco colocaremos papel
de aluminio, plasticos o verteremos
aziucar, podrian incrustarse de forma
definitiva sobre el cristal.

Las cazuelas de barro, rayaran el cristal.

Si levantamos el cristal vitro, debajo
tenemos protecciones de hierro fundido,
esmaltadas. Podremos utilizarlas para
cocinar sobre ellas, pero tendremos en
cuenta lo descrito en el apartado de
Mantenimiento.

Proceso de elevar/abatir la encimera
vitroceramica

Para elevar la encimera vitroceramica y
poder cocinar sobre las protecciones de
fundicion, introducir el gancho
suministrado con la cocina en el orificio
cilindrico, y acompaniar el movimiento taly
como se muestra en las imagenes con
suavidad.

AT 1\
Figura n®17 - Gancho introducido en su orificio
cilindrico

INSTRUCCIONES DE USO

Figura n°18 - Acompafamiento del
movimiento con el gancho

Una vez llegado al tope del movimiento,
sacar el gancho de su orificio y retirarlo.

Figura n°19 - Encimera vitroceramica
descansando en su posicién de tope

Para volver a abatir (bajar) la encimera
vitroceramica a su posicion original, repetir
el mismo proceso a la inversa, siempre con
mucha suavidad.

Una vez terminado el uso de las
protecciones, Lacunza recomienda
devolver siempre la vitroceramica a su
posicion original (horizontal).

Estas operaciones de elevar/abatir la
encimera vitroceramica hay que realizarlas
siempre en frio.
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MANTENIMIENTO Y CONSE)OS IMPORTANTES

4.1. Mantenimiento del aparato

El aparato debera ser limpiado
regularmente al igual que el conducto de
conexioén y el conducto de salida de humos,
especialmente tras largos periodos de
inactividad.

4.1.1. Piezas esmaltadas vistas

Las piezas del frontal del aparato son
de fundicion esmaltada. Para limpiar el
esmalte utilizar un trapo ligeramente
hiumedo (o con jabén neutro) y secarlo
inmediatamente después (siempre en
frio). No utilizar para limpiar las piezas
esmaltadas estropajos metalicos,
productos abrasivos, corrosivos, en base
cloro o en base acida, podrian dafiar el
esmalte.

En caso de condensaciones o escurridos
involuntarios de agua, limpiar las partes
implicadas antes de que se sequen, sino
pueden producir dafios en el color del
esmalte.

Ponga especial atencién en evitar verter
productos acidos o alcalinos (salsa de
tomate, zumo de limén, vinagre,
limpiadores de vitroceramica, etc.) sobre
las superficies esmaltadas del aparato, ya
que estos productos dafiaran la capa
esmaltada.

4.1.2. Encimera
Encimera vitroceramica

Para la limpieza del cerquillo inoxidable
que envuelve al cristal utilizaremos un
pafio hamedo con jabon o productos
especificos para el acero inoxidable.

Para limpieza del cristal vitro no
usaremos estropajos metalicos o esponjas
abrasivas que puedan rayarlo. Utilizaremos
una rasqueta y los productos de limpieza

que el mercado nos ofrece para cristales
vitroceramicos.

Protecciones esmaltadas

Hacer el mantenimiento como en el
texto descrito para las Piezas esmaltadas
vistas (frontal de cocina). No obstante
estas son piezas que por su posicién y
funcionalidad, tienen mucho desgaste,
sera practicamente imposible mantenerlas
en buen estado.

Encimera de hierro fundido

Para su limpieza, utilizar lijas vy
productos especificos, para su
conservacion.

4.1.3. Hogar

Limpiar las zonas del hogar de cenizas
etc.

En aparatos calefactores, limpiar las
paredes de hollin (creosota), para ganar en
rendimiento y para que la parrilla suba y
baje bien.

4.1.4. Interior aparato

Para acceder al interior de la cocina,
levantaremos la encimera Vitro vy
quitaremos las protecciones de la cocina.
En el caso de encimera de fundicién,
podremos acceder por el hueco de las
arandelas o desatornillar la encimera. Una
vez hecho esto, podremos limpiar la zona
del horno y el paso de humos que hay
entre el horno y el costado derecho.

Limpiar Ia zona del hogar de cenizas.

Limpiar-rascar el hollin (creosota) de las
paredes de la paila, con ello
aumentaremos su rendimiento.

4.1.5. Salida de humos

Para un buen funcionamiento del
aparato, la salida de humos debera
mantenerse limpia en todo momento.

Es importante el limpiarla tantas veces
como sea necesario, la frecuencia de la
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limpieza dependera del régimen de
funcionamiento del aparato vy del
combustible utilizado.

En cocinas de salida de humos superior
tenemos un acceso a la brida de salida de
humos levantando el primer tramo de
tubo. En las cocinas de Salida de humos
trasera, deberemos acceder el codo-brida
de salida de humos por el hueco que queda
en la parte trasera del horno. En estos
casos suele ser muy recomendable que el
primer tramo del conducto de humos
tenga alguna tapa de acceso para la
limpieza de la salida de humos.

En caso de que el horno incorpore una
escotilla en su parte trasera, se puede
utilizar este acceso para limpiar el
conducto de salida de humos.

Para poder acceder a la limpieza hay
que desatornillar los cuatro tornillos de la
trasera del horno y retirar Ia chapa. Al
terminar la operacién de limpieza, hay que
volver a amarrar la tapa atornillando los 4
tornillos con fuerza.

Figura n°20 - Acceso a los tornillos para
retirar la tapa de la escotilla

Esta operacion hay que realizarla
siempre en frio.

Una vez limpia la salida de humos,
recogeremos el hollin acumulado por la
parte baja del horno y lo extraeremos por la
portezuela que tenemos bajo el horno.

L T 5

Figura n°21- Accesos para la limpieza de
la salida de humos.
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4.1.6. Piezas cromadas

Para la limpieza de Ilas piezas
cromadas, utilizar un pafio himedo, jabén
neutro y secarlas inmediatamente
después. No utilizar estropajos ni
productos abrasivos, decapantes o en base
acida, podrian dafar el tratamiento de
cromado. La humedad puede dafar los
cromados.

4.1.7. Piezas de chapa o fundicién
pintadas

Para la limpieza de estas piezas,
usaremos una brocha-cepillo o un trapo
seco. No humedecer las piezas, el acero
podria oxidarse y la pintura se ampollaria y
saltaria. Prestar especial atencién a la hora
de limpiar los cristales, lo liquidos usados
no deben mojar el acero pintado.

Atencién, nunca tocar las piezas del
aparato con fregonas y elementos de
limpieza del suelo. Los productos de
limpieza podrian dafar la pintura.

4.1.8. Piezas de chapa esmaltadas

Para la limpieza de las piezas de chapa
esmaltadas, utilizar un pafio hamedo,
jabén neutro y secarlas inmediatamente
después. No utilizar para limpiar las
piezas esmaltadas productos abrasivos,
corrosivos, en base cloro o en base acida,
podrian dafiar el esmalte.

4.1.9. Cristal hogar

Para mantener el mayor tiempo posible
el cristal limpio, deberemos tener abierto
el registro de aire secundario. Pese a ello,
con las horas de uso el cristal se nos puede
ir ensuciando. Utilizaremos para su
limpieza productos desengrasantes
especificos para esta labor.

La limpieza la realizaremos con el
cristal frio y con cuidado de no aplicar el
limpia cristales directamente sobre el
cristal ya que de llegar a entrar en contacto
con el cordén de cierre de la puerta, éste
puede llegar a deteriorarse.

MANTENIMIENTO Y CONSE)OS IMPORTANTES

Evitar también que el liquido de
limpieza penetre en el mecanismo mavil
del registro, ya que podria atascarlo.

Nota. Si utilizamos el aparato en
condiciones de tiro superiores a 15Pa o
quemamos cantidades de lefia (por hora),
superiores a las indicadas en la tabla 1.1,
vamos a someter al aparato a unas
condiciones de trabajo superiores a las de
disefio. Esto puede generar un agresivo
ensuciamiento del cristal (Halo Blanco),
que no sera posible limpiarlo con el
método tradicional.

Atencion, el cristal vitroceramico esta
preparado para 700°C. Nunca dejar que
lefias ardiendo o la propia llama de la
combustién "choquen" contra el cristal en
periodos de tiempo prolongados. En estos
casos, someteriamos al cristal a
temperaturas superiores a 750°C, esto
podria alterar la estructura interna del
cristal 'y volverlo opaco (fenémeno
irreversible).

4.1.10. Horno

El interior del horno viene equipado con
unos costados y con una bandeja que tiene
un recubrimiento esmaltado "Easy to
Clean", que facilitan su limpieza.

Para poder extraer los costados vy
realizar una limpieza a fondo del horno:

1. Sacar las bandejas del horno.

2. Retirar los soportes de varillas
cromados.
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Figura n°22 - Retirada de los soportes de
varillas.

Limpiarlo con un pafio ligeramente
humedo (o con jabén neutro) y secarlo
inmediatamente después. Los hornos
Inoxidables, se pueden amarillear por
efecto del calor. No utilizar productos
abrasivos, corrosivos, en base cloro o en
base acida, podrian dafiar el esmalte.

Ponga especial atencién en evitar verter
productos acidos o alcalinos (salsa de
tomate, zumo de limoén, Vvinagre,
limpiadores de vitroceramica, etc.) sobre
las superficies esmaltadas del aparato, ya
que estos productos dafiaran la capa
esmaltada.

4.1.11. Limpieza de costados de color

Para la limpieza de los costados de
color, utilizar un pafio hamedo, jabén
neutro vy secarlas inmediatamente
después. No utilizar estropajos ni

MANTENIMIENTO Y CONSE)OS IMPORTANTES

productos abrasivos, decapantes o en base
acida, podrian dafiar el recubrimiento.

4.2. Mantenimiento del conducto
de humos

MUY IMPORTANTE: Con el fin de evitar
incidentes (fuego en la chimenea, etc.) las
operaciones de mantenimiento y limpieza
deberan efectuarse regularmente; en el
caso de uso frecuente del aparato se
debera proceder a varios deshollinados
anuales de la chimenea y del conducto de
conexion.

En caso de fuego en la chimenea, sera
necesario cortar el tiro de la misma, cerrar
puertas y ventanas, retirar las brasas del
hogar del aparato, taponar el agujero de la
conexién por medio de trapos himedos y
llamar a los bomberos

4.3. Consejos importantes

Lacunza recomienda utilizar solamente
piezas de repuesto autorizadas por ella.

Lacunza no se hace responsable de
cualquier modificacién realizada sobre el
producto no autorizada por ella.

Este aparato produce calor y puede
provocar quemaduras al contacto con el
mismo.

Este aparato puede mantenerse CALIENTE
durante un tiempo una vez apagada.
EVITE QUE LOS NINOS PEQUENOS SE

APROXIMEN A EL
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CAUSAS DE MAL FUNCIONAMIENTO

5. CAUSAS DE MAL FUNCIONAMIENTO

E Este signo recomienda la intervencién de un profesional cualificado para efectuar esta operacion.

Situacion

Causas probables

Accién

El fuego prende mal
El fuego no se mantiene

Madera verde o himeda

Utilizar maderas duras, con al menos 2 afios de corte y
almacenadas en sitios abrigados y ventilados

Los troncos son grandes

Para el encendido utilizar papel arrugado o pastillas de
encendido y astillas de madera secas. Para el mantenimiento
del fuego utilizar troncos partidos

Madera de mala calidad

Utilizar maderas duras que produzcan calor y brasas (castario,
fresno, arce, abedul, olmo, haya, etc.)

Aire primario insuficiente

Abrir completamente los controles de aire primario y
secundario o incluso abrir un poquito la puerta.
Abrir la rejilla de entrada de aire del exterior

Tiro insuficiente

Verificar que el tiro no esta obstruido, efectuar un deshollinado
si se considera necesario.

Verificar que el conducto de salida de humos esta en perfectas
condiciones (estanco, aislado, seco...)

El fuego se aviva

Exceso de aire primario

Cerrar parcial o totalmente las entradas de aire primario y
secundario

Tiro excesivo

-

Instalar un regulador de tiro

Expulsién de humo en el
encendido

Madera de mala calidad

No quemar continuamente, astillas, restos de carpinteria
(contrachapado, paletas, etc.)

Conducto salida de

Calentar el conducto de salida de humos quemando un trozo de

Humo durante la
combustién

humos frio papel en el hogar.
La habitacion tiene En instalaciones equipadas de VMC, entreabrir una ventana
depresion exterior hasta que el fuego este bien encendido.

Poca carga de madera

Realizar cargas recomendadas. Cargas muy inferiores a las
recomendadas causan baja temperatura de humos y revoques
de humo.

Tiro insuficiente

Verificar el estado del conducto de salida de humos y su
aislamiento.

Verificar que este conducto no este obstruido, efectuar una
limpieza mecanica si fuese necesario

El viento entra en el
conducto de humos

Instalar un sistema anti revoco (Ventilador) en la parte superior
de la chimenea

Calentamiento
insuficiente

La habitacién tiene
depresion

En las habitaciones equipadas de un VMC, es necesario el
disponer de una toma de aire del exterior

Madera de mala calidad

Utilizar anicamente el combustible recomendado

Valvulas de seguridad, no
cierran al 100%

Impurezas en la junta
cierre

Hacer pasar agua fria a través de la valvula varias veces, para
limpiar las impurezas. Colocar filtros para evitar estas
impurezas.

Deformacién de la junta
cierre

=3; it Je

Sustituir la valvula por una nueva.

Se condensa agua (tras
mas de 3 0 4 encendidos)

Poca carga de madera

Realizar cargas recomendadas. Cargas muy inferiores a las
recomendadas causan baja temperatura de humos y
condensaciones.

Madera verde o himeda

Utilizar maderas duras, con al menos 2 afos de corte y
almacenadas en sitios abrigados y ventilados.

Condiciones de la
chimenea

Alargar la chimenea (Minimo 5-6 metros). Aislar bien la
chimenea. Comprobar la estanqueidad de la chimenea-cocina.

Circuito hidraulico

Falta o falla sistema anti-condensacién mediante valvula
mezcladora.

Potencia de la instalacion hidraulica mal dimensionada
respecto al aparato calefactor.

La bomba circuladora debe arrancar cuando el agua supere los
55°C
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DESPIECES BASICOS

N° CODIGO DENOMINACION PESO/LONG | CANTIDAD
1 501000000124 | Cristal vitro n°7 5 kg 1
2 501000000002 |Bandeja de N°6-7-8-9 1,3 kg 1
3 501000000004 |Bandeja Varillas 0,7 kg 1
4 501000000323 | Proteccién vitroceramica n°7-8 6,9 kg 2
5 501000000591 | Salida humos 1,5 kg 1
501400000000 |Etna Costado Dcho. Blanco 5 kg 1
6 501410000000 |Etna Costado Dcho. Burdeos 5 kg 1
501390000003 |Etna Costado Dcho. Negro 5 kg 1
501400000001 |Etna Costado lzdo. Blanco 5 kg 1
7 501410000001 |Etna Costado Izdo. Burdeos 5 kg 1
501390000004 |Etna Costado Izdo. Negro 5 kg 1
10 | 501000000904 |Parrilla Clasica 8,5 kg 1
12 | 501390000006 |Etna Cajon Cenicero 1,2 kg 1
13 | 501390000000 |Etna Cristal Hogar C/junta 0,6 kg 1
14 | 501390000010 |Etna Registro Secund. P/Lefia 0,4 kg 1
15 | 500900000010 |Cordon diam 8 puerta hogar fundicion ETNA 1,8 m 1,8m
16 | 501390000007 |Etna P/Lefia fundicién 10 kg 1
5014000005 Etna 7T E3, Puerta cenicero Blanco 2 kg 1
17 5014100005 Etna 7T E3, Puerta cenicero Burdeos 2 kg 1
5013900022 Etna 7T E3, Puerta cenicero Negro 2 kg 1
5013900024 ETNA 7T E3 Embellecedor INF Negro 0,5 1
18 5014000007 ETNA 7T E3 Embellecedor INF Blanco 0,5 1
5014100007 ETNA 7T E3 Embellecedor INF Burdeos 0,5 1
19 501390000001 |Etna Cristal Horno C/Junta 1kg 1
20 | 501390000010 |Etna P/Horno Fundicion 10,7 kg 1
21 | 500900000010 |Cordon diam 8 puerta HORNO ETNA 1,6m 1,7m
5014000006 ETNA 7T E3, Puerta bajo horno Blanco 1,1kg 1
22 5014100006 ETNA 7T E3, Puerta bajo horno Burdeos 1,1kg 1
5013900023 ETNA 7T E3, Puerta bajo horno Negro 1,1kg 1
23 | 500000000072 |Termoémetro Horno Aro Cromado 0,1kg 1
24 | 501390000014 |Etna Manilla P/Horno Completa 0,5 kg 1
25 | 501390000013 |Etna Manilla P/Lefia Completa 0,5 kg 1
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7. RECICLADO DEL PRODUCTO

El reciclado del aparato sera responsabilidad exclusiva del propietario que debera intervenir
respetando las leyes vigentes en su pais, relativas a la seguridad, el respeto y la tutela del
medio ambiente. Al final de su vida util, el producto no debe eliminarse con los residuos
urbanos.

Puede entregarse en los centros especificos de recogida selectiva predispuestos por las
administraciones municipales, o bien en los revendedores que ofrecen este servicio. La
eliminacion del producto de manera selectiva permite evitar posibles consecuencias negativas
para el medio ambiente y para la salud, y permite recuperar los materiales que lo componen,
obteniendo un ahorro importante de energia y de recursos.

Puede desmontarse (las piezas van ensambladas con tornilleria o remaches) y depositar los
componentes en sus canales correspondientes de reciclado. Los componentes del aparato
son: acero, fundicion, vidrio, materiales aislantes, material eléctrico, etc.
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8. DECLARACION DE PRESTACIONES




